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ΠΡΟΣ :Οικονομική Υπηρεσία
Γραφείο Προμηθειών





 


ΘΕΜΑ : Προδιαγραφές Κλιματιστικών 9.000 btu

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι τεχνολογίας inverter.
3. Να είναι επιτοίχιο.
4. Να έχει απόδοση ψύξης  περίπου 9.000 BTU 
5. Να λειτουργεί με τη χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού R32.
6. Να διαθέτει χαμηλά επίπεδα θορύβου. 
7. Να είναι  ενεργειακής κλάσης (ψύξη) τουλάχιστον  Α++.
8.  Τροφοδοσία ρεύματος 220-240V~/50Hz/1Phase.
9. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής για εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για την πλήρη λειτουργία του και το εγχειρίδιο και το τεχνικό εγχειρίδιο.
11. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. 
12. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. 
13. Η κατασκευάστρια  εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
14. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον τρία (3) έτη.
15. Να διαθέτει ενσωματωμένο wifi και όλες οι ρυθμίσεις να μπορούν να γίνουν και μέσω εφαρμογής από  έξυπνη συσκευή  (smartphone/ tablet/ κλπ).  
16. Επιπλέον δυνατότητες της συσκευής να αναφερθούν προς θετική αξιολόγηση. 

Η προμήθεια θα συνοδεύεται και από την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος. 
Για την εγκατάσταση θα απαιτηθούν έως 5 μέτρα σωληνώσεων. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για την σύνδεση καθώς η βάση του εξωτερικού μηχανήματος επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Το κλιματιστικό θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού σχεδίου δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Τα ελάχιστα πράσινα κριτήρια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
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KPITHPIA/ OPOI SYMBAZHE

EZAKPIBOIH

Edappoyii ouotipatog
nepBadovuig Staxeiptong

MioTonouTkd ouoTipaTog neptBaMoviikic SlaxeipLong
Katd EMAS 1} 1SO 14001 TG KaTAOKEUGOTPLAG ETIpiaG

Mewpévn katavihwon evépyetag

« Miotonoujoets evepyetakic kataviwong ENERGYSTAR,
TUV Energy Efficiency.

« Aewoupyia efowovopnong evépyetag (. ECO)

« Tomog Inverter pe Evepyewaxii Zipavon: Evepyeakri
Khdon A+ (éon enoxri Béppavonc) (otn Béppaven) iy
avibtepn kat A+ (otnv Yogn) A aviotepn

NepLopLopés Ty emunédwy
enivBuvwy oustay ou
nepuéxovtal

Wukuks vypé: RA10A, R32 i G YukTikd péco tng
Katnyopiag Twv uspoyovavBpaKwy, ou Bev EXeL
anayopeuBei n xprion tou.

Aikwon yia Tov katdAoyo ovotv
Tou Kavovioyod REACH

Miotonoinon obpwva e Ty OBnyia RoHS. Afiwon e Ty
OMOicL YVWOTOMOLEL OUYKEKPUIEVEG OUIEG L OMOleS eivat
napojoec.

Acdaric oulhoyi, efuyiavon,
Enavayprowonoinon Kau
avakokhwon e€omiopo’

O MPOUNBEUTIG OGEAEL VX CUETEREL OE EVKEKPIIEVO
ovoTnua evaMakukic S1axeiptong anoBATwY NAEKTpKoD
Kat nAektpovikob €omhiopiod [AHHE, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE)], (v.2939/2001 (A" 179),
OBnyia 2002/96/E K. (L 37)). Tmv nepirtwon nou o
TpONBEUTIiG BV EIVaL EVYEYPARIEVOS OTO QVWTEPW
ovoTa WG Mapaywyss, ahhd eivat Suavopéag (Sakvntric)
MAEKTPLKOD Kat NAEKTPOVIKOD e€orhtopo’ (HHE), clpdwva
1 TOUG 0PLOHOGG OTO TPOGVAEPGHEVD VoK TAaIoLo,
6T otV TEXVIKA TV TIPOodOPE BNAGVEL TIOLOG Elvart o
napaywydg wv HHE ka unoBdMet t oxetki BeBaiwon
Tou napaywyou.

EyyUnon kau cupdwvies napoxig
unnpeotioy

fparw Sikwon 6T ta U6 MPourBEL TPoIdVTa
OUVOBEUOVIAL AG EYYUNON OE CURMOPGWON e TIS
TpodLaypadé TG CUHBACNG KA TLG AMAUTAOEL; APOXTG
unnpeotiv.





